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1. Общие положения 
 

Схема водоснабжения с. Частоозерье Частоозерского муниципального округа 
Курганской области (далее – схема водоснабжения) разработана с учетом требований: 

− Водный кодекс РФ; 
− Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 
− Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем 
водоснабжения и водоотведения»); 

− Приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении 
Требований к проведению технического обследования централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том 
числе определение показателей технико-экономического состояния систем 
водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 
нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка 
осуществления мониторинга таких показателей»; 

− СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Схема водоснабжения разработана в соответствии с документами территориального 

планирования поселения, городского округа и субъекта Российской Федерации, 
утвержденными в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, и требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09 2013 № 782. 

При формировании схемы водоснабжения использованы следующие термины и 
определения:  

абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное 
заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор 
водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; 

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 
централизованной системы водоотведения; 

водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве 
питьевой или технической воды; 

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 
технической воды абонентам с использованием централизованных или 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или 
приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием 
централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение); 

водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением 
инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 

гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного 
самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор 
холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 
водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты 
подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=437094&dst=100089&field=134&date=29.10.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=353489&dst=100055&field=134&date=29.10.2023
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горячая вода –  вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды 
с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, 
химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой; 

качество и безопасность воды (далее – качество воды) – совокупность показателей, 
характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и 
другие свойства воды, в т.ч. ее температуру; 

коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – коммерческий учет) – 
определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых 
(отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом; 

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, 
в т.ч. индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей 
воды осуществляется абонентом самостоятельно; 

нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, 
технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и 
предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц; 

объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения – инженерное сооружение, входящее в состав 
централизованной системы горячего водоснабжения (в т.ч. центральные тепловые пункты), 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
(организация водопроводно-канализационного хозяйства) –  юридическое лицо, 
осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем; 

организация, осуществляющая горячее водоснабжение – юридическое лицо, 
осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, 
отдельных объектов такой системы; 

орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – 
орган регулирования тарифов) – уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае 
передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган 
местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий 
регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 
предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд 
населения, а также для производства пищевой продукции; 

приготовление горячей воды – нагрев воды, а также при необходимости очистка, 
химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой; 

производственная программа организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее –  
производственная программа) – программа текущей (операционной) деятельности такой 
организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения; 

техническая вода –  вода, подаваемая с использованием централизованной или 
нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, 
приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для 
производства пищевой продукции; 

техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения –  оценка технических характеристик 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения; 
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технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в 
пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при 
подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего 
водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо 
путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием 
центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения); 

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 
транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 
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2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения 
 

Целью разработки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов 
доступности водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, 
обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем 
водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения 
энергосберегающих технологий. Схема водоснабжения разработана на период до 2033 года. 

Основными задачами разработки схемы водоснабжения являются: 
− развитие системы централизованного водоснабжения для существующего и 

нового строительства жилищного фонда; 
− увеличение объемов производства коммунальной продукции, в частности: 

оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг; 
− улучшения работы систем водоснабжения; 
− повышения качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
− улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры 
существующих объектов; 
Схема водоснабжения является предпроектным документом, определяющим 

направления развития водоснабжения с. Частоозерье Частоозерского муниципального 
округа Курганской области на длительную перспективу (10 лет), обосновывающим 
социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность 
строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников и сетей 
водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения 
энергосберегающих технологий.  

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом и на основании 
предоставляемой информации, определенной действующими нормативными актами как 
обязательной к учету в процессе разработки Схемы водоснабжения. 
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3. Характеристика населенного пункта – с. Частоозерье 
 

Границы разработки схемы водоснабжения – границы села Частоозерье 
Частоозерского муниципального округа Курганской области. 

Границы муниципального образования – Частоозерский муниципальный округ 
Курганской области установлены и внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости за № 45:19-3.9. Площадь Частоозерского муниципального округа 
Курганской области составляет 192 316,8 га. 

Населенный пункт с. Частоозерье является административным центром 
Частоозерского муниципального округа Курганской области. Границы с. Частоозерье 
установлены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости за № 45:19-4.12. 
Площадь населенного пункта составляет 504,6 га. 

Численность населения с. Частоозерье на 2018 год составляет – 2 770 человек. 
Территория с. Частоозерье расположена в центральной части Частоозерского 

муниципального округа Курганской области, представляет собой равнинную лесостепную 
полосу с незначительными колебаниями абсолютных отметок. 

Поверхность территории сельсовета характеризуется слабоволнистыми мало 
расчлененным рельефом, изрезанным замкнутыми чашеобразными западинами. 
Поверхности террас ровные, частично заболоченные, изрезаны мелкими озерками. 

Пространственное географическое положение Курганской области определяют 
континентальный характер климата (холодная малоснежная зима и теплое сухое лето), 
который формируется под воздействием азиатского антициклона и южным циклонов. В 
связи с прогревом подстилающей поверхности и значительным испарением возрастает роль 
конвенции. 

Для характеристики района изысканий использованы данные наблюдений 
ближайшей метеорологической станции Курган (согласно СП 131.13330.2012).  

Таблица 1 – Климатические параметры холодного периода года 
Температура 

воздуха 
наиболее 

холодных суток, 
°С, 

обеспеченность
ю 

Температура 
воздуха 

наиболее 
холодной 

пятидневки, °С, 
обеспеченность

ю 

Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, °С, 
периода со средней суточной температурой воздуха 
<0°С <8°С <10°С 

0,98 0,92 0,98 0,92 Продол
жит. 

Ср. 
темпр. 

Продолж
ит. 

Ср. 
темпр. 

Продолж
ит. 

Ср. 
темпр. 

-42 -40 -39 -36 161 -11,3 212 -7,6 229 -6,3 
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -23 
Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца, °С -48 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 8,5 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 80 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 79 
Количество осадков за ноябрь-март, мм 89 
Преобладание ветра за декабрь-февраль Ю 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 5,6 
Средняя скорость ветра, м/с, за период средней суточной температурой воздуха, <8°С 4,4 

 
Таблица 2 – Климатические параметры теплого периода года 

Барометрическе давление, гПа 1008 
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 25,0 
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 29,0 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 25,3 
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 41 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 11,7 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 71 
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Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 52 
Количество осадков за апрель-октябрь, мм 288 
Суточный максимум осадков, мм 87 
Преобладающее направление ветра за июнь-август С 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

Средняя дата первого заморозка отмечается 14 сентября, последнего – 23 мая. 
Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней. 

Продолжительно отопительного сезона в среднем составляет около 216 дней. 
В марте максимальная высота снежного покрова достигает 29 см. Число дней со 

снежным покровом составляет 161 день. 
Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, а минимум в мае 

– 59%. 
Ветровой режим на территории формируется под влиянием основным циклонов и 

антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы. 
В целом за год преобладают ветры западным и юг-западных направлений, 

наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (апрель-октябрь), 
наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и 
восточных направлений. Самые большие скорости ветра наблюдаются в мае (4,0 м/с), 
наименьшие в августе (2,6 м/с). 
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Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения поселения. 

 
1.1 . Описание систем водоснабжения 

 
Согласно закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и 

положению о порядке пользования на добычу подземных вод с целью их использования для 
населения, хозяйственные и промышленные нужны в с. Частоозерье Частоозерского 
муниципального округа Курганской области в рабочем состоянии находятся: 

− Скважина «Степная», в районе №186а по ул. Октябрьской в с. Частоозерье; 
− Скважина «Школьная», в районе №4в по ул. С.Третьякова в с. Частоозерье 

(на территории ООО «Водолей»);  
− здание водоподготовки, в районе №4в по ул. С.Третьякова в с. Частоозерье 

(на территории ООО «Водолей»); 
− насосы 1-го подъема (2 шт.); 
− насосы 2-го подъема (3 шт.); 
− резервуар для воды в здании водоподготовки объемом 650 куб.м., в районе 

№4в по ул. С.Третьякова в с. Частоозерье (на территории ООО «Водолей»); 
− сети водоснабжения, протяженностью 31,659 км на территории с. 

Частоозерье. 
Дополнительно, в аварийном состоянии находится: 

− резервуар для воды в здании водоподготовки объемом 283,7 куб.м., в районе 
№4в по ул. С.Третьякова в с. Частоозерье (на территории ООО «Водолей»). 
В настоящее время обслуживающей организацией населения является ООО 

«Водолей». 
Вода для питьевых нужд подается населению круглосуточно на протяжении года. 
 
 

1.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами 
водоснабжения 

 
В настоящее время часть села Частоозерье Частоозерского муниципального округа 

Курганской области не подключена к системе центрального водоснабжения. Часть 
территории с. Частоозерье использует в качестве источника водоснабжения колодцы и 
индивидуальные артезианские скважины. 

 
1.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 
которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 
необходимой для подачи установленного объема воды и установленного напора 

(давления) 
 

Поднятая из 2-х скважин вода поступает в здание водоподготовки в приемную 
бочку. Там происходит обогащение воды кислородом с выходом железа в осадок, далее при 
помощи насосов 1-го подъема осуществляется подача воды в резервуар для отстаивания, 
при помощи насосов 2-го подъема идет подача воды в водопроводную сеть. 

Вода для питьевых нужд подается населению круглосуточно на протяжении года. 
Учет добычи подземной ведется ежедневно в журнал установленного образца. 
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1.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 
водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 
 

Водопроводная сеть протяженностью 47,091 км выполнена из полиэтиленовых труб 
и устроена подземным способом. Централизованным водоснабжением на обеспечены 
объекты соцкультбыта и капитальная застройка. Для профилактики возникновения аварий 
и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится 
своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с 
истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для 
локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей 
и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. 

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на 
полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов 
имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и 
эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, 
поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На 
них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому 
гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются 
постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на 
порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся 
дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их 
относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых 
трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

 
1.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний 
органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, 

об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 
 

Одной из основных проблем, возникающих при водоснабжении с. Частоозерье 
является нехватка объемов в здании водоподготовки действующего резервуара для воды 
(объемом 650 куб.м.) и существенный износ резервуара для воды (объемом 283,7 куб.м.). 
Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 
контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 
отсутствуют. 
  



12 
 

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения. 
 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 
развития централизованных систем водоснабжения.  

 
Основные цели: 

− развитие системы централизованного водоснабжения для существующего и 
нового строительства жилищного фонда в период до 2033 г.; 

− увеличение объемов производства коммунальной продукции, в частности, 
оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также 
сохранение действующей ценовой политики; 

− улучшение работы систем водоснабжения; 
− повышение качества питьевой воды.  

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:  
− строительство новых сетей водоснабжения; 
− реконструкция/капитальный ремонт основных элементов системы 

водоснабжения, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения 
поселения в целом.  

 
2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселения 
 

Варианты развития с. Частоозерье могут быть различны, как с ростом, так и со 
снижением численности населения. Развитие централизованной системы водоснабжения 
напрямую зависит от вариантов прироста численности населения. Проведенный анализ 
первоисточников и детализация их оценок применительно к территории проектируемого 
муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений 
численности населения в поселении на перспективу расчетного срока. В связи с чем, 
рассмотрим три варианта развития. 

1. Данный вариант предусматривает резкий рост потребителей услуги 
водоснабжения. В этом случае для обеспечения потребителей водой необходимо 
строительство новых и реконструкция существующих источников водоснабжения. 
Строительство новых сетей водоснабжения.  

2. Данный вариант предусматривает снижение потребителей услуги 
водоснабжения. Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада 
объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на 
среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического 
прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить 
сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную 
инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Данный вариант не влечет за 
собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания 
населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.  

3. Сохранение количества потребителей услуги водоснабжения. При данном 
варианте не планируется рост или снижение численности потребителей услуг по 
водоснабжению.  

В качестве основного варианта для разработки схемы водоснабжения и 
водоотведения принят вариант 3. 
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Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 
воды. 

 
3.1. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам 

водоснабжения 
 
Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности 

населения проектируемой территории и наличия предприятий, потребляющих водные 
ресурсы в процессе производства. Весь объем поднятой из скважин воды подается для нужд 
питьевого и технического водоснабжения села Частоозерье. 

 
3.2. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.  
 
Вода, поднятая из скважин, реализуется следующим потребителям:  

− население – 87,5%;  
− бюджетные потребители – 1,74%;   
− прочие потребители – 8,76%.  

На собственные хозяйственные нужды предприятия расходуется 2% от общего 
объема воды поднятой из артезианских скважин. 
 

3.3. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 
технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 
 

Величина фактического потребления населением холодной воды за 2020-2022 г.г. 
представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Фактическое потребление воды населением 
2020 2021 2022 

45927,09 куб.м. 51905 куб.м. 51905 куб.м. 
Действующие нормативы потребления холодной воды установлены 

Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области от 21 августа 2012 года № 32-1 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги на территории Курганской области по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению и водоотведению» (с изменениями и дополнениями). 

Таблица 4 – Действующие нормативы потребления в жилых помещениях 
Категория жилых помещений Единица 

измерения 
Норматив 

потребления 
коммунальной услуги 

холодного 
водоснабжения 

Норматив 
потребления 

коммунальной услуги 
горячего 

водоснабжения 
Многоквартирные и жилые дома с 
водоразборной колонкой 

куб. метр в 
месяц на 
человека 

0,9 - 

Многоквартирные или жилые дома 
с централизованным холодным 
водоснабжением, горячим 
водоснабжением, оборудованные 
ванными от 1650 мм до 1700 мм, 
душами, с централизованным 
водоотведением или с септиком 

куб. метр в 
месяц на 
человека 

5,18 3,38 
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Многоквартирные или жилые дома 
с централизованным холодным 
водоснабжением, горячим 
водоснабжением, оборудованные 
ванными от 1550 мм до 1650 мм, 
душами, с централизованным 
водоотведением или с септиком 

куб. метр в 
месяц на 
человека 

5,14 3,34 

Многоквартирные или жилые дома 
с централизованным холодным 
водоснабжением, 
водонагревателями всех типов, 
оборудованные ванными от 1550 
мм до 1650 мм, душами, с 
централизованным 
водоотведением или септиком  

куб. метр в 
месяц на 
человека 

8,48 - 

Многоквартирные или жилые дома 
с централизованным холодным 
водоснабжением, , оборудованные 
ванными (в том числе сидячими), 
без душа, с централизованным 
водоотведением или септиком  

куб. метр в 
месяц на 
человека 

6,15 - 

Многоквартирные или жилые дома 
с централизованным холодным 
водоснабжением, горячим 
водоснабжением, без ванн, 
оборудованные душами, с 
централизованным 
водоотведением или септиком  

куб. метр в 
месяц на 
человека 

4,44 2,7 

Многоквартирные дома 
(коммунальные квартиры, 
общежития) с централизованным 
холодным водоснабжением,  
горячим водоснабжением, с 
душевыми, раковинами и мойками 
кухонными, с централизованным 
водоотведением или септиком  

куб. метр в 
месяц на 
человека 

1,8 1,11 

Многоквартирные дома 
(коммунальные квартиры, 
общежития) с централизованным 
холодным водоснабжением, без 
ванн, без душевых, с раковинами, с 
мойками кухонными, с 
централизованным 
водоотведением или септиком  

куб. метр в 
месяц на 
человека 

3,01 - 

Многоквартирные дома 
(коммунальные квартиры, 
общежития) с централизованным 
холодным водоснабжением, без 
ванн, без душевых, без раковин, с 
мойками кухонными, с 
централизованным 
водоотведением или с септиком 

куб. метр в 
месяц на 
человека 

2,91 - 

Многоквартирные дома 
(коммунальные квартиры, 
общежития) или жилые дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением, с мойками 
кухонными, без централизованного 
водоотведения или с септиком 

куб. метр в 
месяц на 
человека 

1,46 - 

 
 



15 
 

 
Таблица 5 – Действующие нормативы потребления воды при использовании 

земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, водоснабжения 
Вид сельскохозяйственной 

культуры 
Расход на полив, куб. м в 

год/кв. м 
К-во месяцев полива, ед. 

Овощи 0,1996 5 
Сады 0,14 5 
Картофель 0,14 4 
Кормовые корнеплоды 0,1714 5 

Таблица 6 – Действующие нормативы потребления воды при использовании 
земельного участка и надворных построек для приготовления пищи для 
сельскохозяйственных животных 
Вид сельскохозяйственного животного Расход воды на одного животного, куб. 

м/сутки/на 1 голову 
Крупный рогатый скот (взрослые 
животные) 

0,043 

Крупный рогатый скот (телята) 0,024 
Лошади (и иные, относящиеся к группе 
животных) 

0,060 

Жеребята (и иные, относящиеся к данной 
группе, животные) 

0,045 

Свиньи (и иные, относящиеся к данной 
группе, животные) 

0,025 

Овцы (и иные, относящиеся к данной 
группе, животные) 

0,005 

Козы (и иные, относящиеся к данной 
группе, животные) 

0,0025 

Птица (и иные, относящиеся к данной 
группе, птицы) 

0,0013 

 
3.4. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О 
разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований» в целях экономии потребляемых водных ресурсов должны 
осуществляет мероприятия по оснащению приборами учѐта воды всех объектов бюджетной 
сферы и других предприятий и организаций. Приоритетными группами потребителей, для 
которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: 
бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время большая часть потребителей 
услуги по водоснабжению оснащена коммерческими приборами учета. Планируется 
дооснащение коммерческим приборами учета потребителей, объем потребления для 
которых рассчитывается исходы из нормативов потребления коммунальной услуги по 
водоснабжению. 

 



16 
 

3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения поселения 

 
В период с 2023 по 2033 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению 

удельного водопотребления жителями и предприятиями с. Частоозерье. В частности, в 
связи с: 

− установкой более совершенного водоразборного оборудования; 
− интенсивной пропагандой экономного расходования воды через средства 

массовой информации; 
− установкой индивидуальных приборов учета расхода воды; 
− повышением цен на воду. 

В период с 2023 по 2033 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению 
удельного водопотребления жителями и предприятиями с. Частоозерье. При этом 
суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям 
водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь 
образуемых районах с. Частоозерье. Общая мощность артезианских скважин имеет 
резервный запас. Из выше сказанного следует отметить, что мощность скважин достаточна 
для обеспечения потребителей нужным количеством воды. Поэтому ввиду истощения 
водных запасов артезианских скважин, может сложиться ситуация, при которой поднятого 
объема воды из подземных источников будет недостаточно для обеспечения потребителей 
необходимым количеством хозяйственно-питьевой воды. В целях повышения 
эффективности водопотребления и экономного использования водных ресурсов 
необходимо провести ряд мероприятий по замене и реконструкции основных элементов 
системы водоснабжения. В дальнейшем необходимо будет произвести замену и 
реконструкцию изношенных сетей водопровода, что позволит снизить потери при 
транспортировке и, тем самым, увеличить резервный запас воды питьевого качества. 
Дооснащение коммерческими приборами учѐта жилищного фонда и предприятий и 
организаций бюджетной сферы также позволит снизить неучтенные расходы. 

 
3.6. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 
 

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на 
основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах 
организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:  

«гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного 
самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор 
холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 
водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты 
подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения».  

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона ль 07.12.2011 г. № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления поселений, 
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городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее 
деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая 
организация не определяется.  

В настоящее время ООО «Водолей» отвечает требованиям критериев по 
определению гарантирующей организации в зоне централизованного водоснабжения села 
Частоозерье. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения. 

 
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
 
Мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сетей 

водоснабжения (протяженность 47,091 м) не предусмотрены. Существующие сети 
находятся в исправном техническом состоянии и не требуют существенных изменений. На 
объектах планируется проведение текущих ремонтно-восстановительных работ. 

Для увеличения объемов воды необходимо провести реконструкцию резервуара для 
воды (объемом 283,7 куб.м., площадью 113, 5 кв.м.) расположенного в здании 
водоподготовки по адресу: с. Частоозерье, ул. С.Третьякова, 4в. 

 
4.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения 
 

Развитие систем диспетчеризации не запланировано. Мероприятия настоящей 
схемой не предусмотрены. 
 
4.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды 

и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду 
  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О 
разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований» в целях экономии потребляемых водных ресурсов должны 
осуществляет мероприятия по оснащению приборами учѐта воды всех объектов бюджетной 
сферы и других предприятий и организаций. Приоритетными группами потребителей, для 
которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: 
бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время большая часть потребителей 
услуги по водоснабжению оснащена коммерческими приборами учета. Планируется 
дооснащение коммерческим приборами учета потребителей, объем потребления для 
которых рассчитывается исходы из нормативов потребления коммунальной услуги по 
водоснабжению. 
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов центральной системы водоснабжения. 

 
5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной 
системы водоснабжения при утилизации промывных вод 

 
Строительство водопроводных сетей не окажет значительного воздействия на 

условия землепользования и геологическую среду. Поскольку негативное воздействие 
возможно в период строительства водопроводных сетей и сооружений, для охраны и 
рационального использования земельных ресурсов запланированы следующие 
мероприятия:  

− грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, 
складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется 
для обратной засыпки и рекультивации;  

− по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения 
базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается 
растительный слой с посевом трав;  
При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, 

нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как 
проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения. Для охраны 
исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие 
мероприятия:  

− строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений 
артезианских скважин, сетей водопроводов.  

− обеспечить надѐжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех 
звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, 
с целью рационального водопользования;  

− организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения 
согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

− устройство автоматизированной системы управления технологическими 
процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае 
аварии;  

− благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций/ 
Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном 

пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где 
произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при 
капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне 
незначительным. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство 
водопроводных сетей не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую 
среду. 
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5.2. Организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения 
согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих 
санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую 
эксплуатацию зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников питьевого водоснабжения. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: 
1. Границей I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строго режима, 

предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного 
загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин. 

2. Границей II-пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из 
условий, что микробное загрязнение, поступающее  в водоносный пласт за 
пределами второго пояса, не достигает водозабора. 

3. Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 
химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В 
каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно 
их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Реагенты, используемые в водоподготовке, оказывают отрицательное воздействие 
на окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров 
необходимо специально утилизировать. 

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного 
воздействия на окружающую среду. 

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, 
технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в 
зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), 
проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их 
естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения. 
  



21 
 

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов центральной системы водоснабжения. 

 
Прогнозируемые объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов центральной системы водоснабжения с. Частоозерье на период 
2023-2033 составляют – 8,451 млн. руб. 

В течение срока действия схема водоснабжения планируется проведение текущих 
ремонтно-восстановительных работ. 
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Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных сетей 
водоснабжения. 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития 
централизованных систем водоснабжения относятся: 

− показатели качества питьевой воды;  
− показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
− показатели качества обслуживания абонентов;  
− показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке;  
− соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности – улучшение качества воды;  
− иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения на период 

2023-2033 года представлены в таблицах 7, 8, 9. 
Таблица 7 – Показатели качества питьевой воды 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026-2033 
Общая 
протяженность сетей 
водоснабжения 

км 31,659 31,659 31,659 31,659 31,659 

Доля проб, 
соответствующих 
нормативным 
значениям в общем 
количестве 
произведенных проб 
по: 

кол-ву 74 74 74 74 74 

санитарно-
химическим 
показателям 

 4 4 4 4 4 

микробиологическим 
показателям  4 4 4 4 4 

Таблица 8 – Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026-2033 

Численность 
населения, 
имеющих 
доступ к 
центральному 
водоснабжению 

чел. 1800 2200 2770 2770 2770 

Тариф на 
водоснабжение руб. 62,76 72,67 - - - 

Таблица 9 – Плановые значения показателей развития централизованных систем 
водоснабжения 

Показатель Ед. изм. 2023 2026 2030 2033 
Доля проб воды, не 
соответствующих 
санитарным нормам и 
правилам  

% 0 0 0 0 
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Аварийность 
централизованных 
систем водоснабжения  

ед./100 км 0 0 0 0 

Доля заявок на 
подключение, 
исполненная по итогам 
года  

% 0 0 0 0 

Доля абонентов, 
осуществляющих 
расчеты за 
потребленную воду по 
приборам учета  

% 80 85 90 95 

В соответствии с действующим законодательном, вода, используемая в 
централизованной системе водоснабжения, должна соответствовать показателям, 
определенным следующими нормами: 

1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;  

2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»; 

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

4. ГОСТ 18164-72 «Вода питьевая. Метод определения содержания сухого 
остатка» 

5. ГОСТ 31868-2012 «Вода. Метод определения цветности» 
6. ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Метод определения жесткости» 
7. ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотосодержащих веществ» 
8. ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации 

общего железа» 
9. ГОСТ 4245-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов» 
10. ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96) «Вода питьевая. Методы 

определения массовой концентрации фторидов» 
11. ГОСТ 4389-72 «Вода питьевая. Методы определения сульфатов (весовой 

метод)» 
12. ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца 

фотометрическими методами» 
13. ГОСТ 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и 

мутности» 
14. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 «Методические рекомендации по применению 

методики выполнения измерений рН в водах потенциаметрическим методом» 
15. ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 «Количественный химический анализ вод. Методика 

выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, 
природных и сточных вод титриметрическим методом» 

https://docs.cntd.ru/document/901798042#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/901798042#6520IM
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В таблицах 10, 11 представлены результаты органолептического и химического 
анализов, необходимые для безопасного использования системы водоснабжения на 
22.08.2023. 

Таблица 10 – Органолептический анализ 
1 Мутность (по формазину) ЕМФ Менее 1,0 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-

2016 

2 Цветность градус 10 Не более 20 ГОСТ 31868-
2012 

Таблица 11 – Химический анализ 
1 Аммиак мг/дм3 Менее 0,1 Не более 2,0 ГОСТ 33045-

2014 

2 Водородный показатель ед.рН 7,90±0,20 6-9 
ПНД Ф 
14.1:2:3:4.121-
97 

3 Железо мг/дм3 Менее 0,1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72 

4 Жесткость общая мг-экв/дм3 6,9±1,0 Не более 7,0 ГОСТ 31954-
2012 

5 Марганец мг/дм3 0,045±0,014 Не более 0,1 ГОСТ 4974-
2014 

6 Нитраты мг/дм3 2,4±0,4 Не более 45,0 ГОСТ 33045-
2014 

7 Нитриты мг/дм3 0,33±0,08 Не более 3,0 ГОСТ 33045-
2014 

8 Общая минерализация мг/дм3 614±61 Не более 1000 ГОСТ 18164-72 

9 Окисляемость 
перманганатная мгO2/дм3 1,7±0,3 Не более 5,0 ПНД Ф 

14.1:2:4.154-99 
10 Сульфаты мг/дм3 48±5 Не более 500,0 ГОСТ 4389-72 

11 Фториды мг/дм3 0,330±0,020 Не более 1,5 

ГОСТ 4386-89 
(ИСО 4386-2-
99, ИСО 4386-
3-96) 

12 Хлориды мг/дм3 54±8 Не более 350 ГОСТ 4245-72 
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 
водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

 
На момент разработки настоящей схемы водоснабжения не выявлено участков 

бесхозяйных сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо 
руководствоваться ст. 8, гл. 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении». 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоснабжения производится также в соответствии со ст. 8 гл. 3 вышеуказанного 
закона. 

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем 
эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов 
осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой 
непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления 
бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, 
если гарантирующая организация не определена в соответствии со ст. 12 вышеуказанного 
закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного 
акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до 
принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты 
собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию 
бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов 
в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В том случае, когда снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
организация, осуществляющая горячее/холодное водоснабжение, и эксплуатирует такие 
бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в 
эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования 
к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными 
в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению 
качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На 
указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой 
воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, 
питьевой воды, характеризующих ее безопасность. 
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Сɯɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢя
ɫ. Чɚɫɬɨɡɟɪɶɟ Чɚɫɬɨɨɡɟɪɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰиɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Кɭɪɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Уɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢя:

- ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧая ɫɟɬь

- аɪɬɟɡɢаɧɫкая ɫкɜаɠɢɧа

- ɡɞаɧɢɟ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜкɢ
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